
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Тюмень, ул.М.Горького, 72, тел. 590-564, факс 590-510 E-mail; mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России „номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г.Ялуторовску, Ялуторовскому, Исетскому муниципальным районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного контроля)

г.Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 32, тел. 2-60-64, факс 2-01-01 E-mail: ond-yalutor@72.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Ялуторовск «30» сентября 2019г.
(место составления акта) 16 Ч. 00 МИН.

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора)

№  66____

По адресу/адресам: Тюменская область , г. Ялуторовск, Бахтиярова, 53/1, Бахтиярова,53/2, 
ул.Бахтиярова,60/1, ул.Бахтиярова,60/2, ул.Бахтиярова,58, ул.Бахтиярова.53 строение 1,2,3. 
Исетский район, п.Коммунар, ул.8 Марта, 22.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ялуторовска.,
Ялуторовского, Исетского муниципальных районов по пожарному надзору Окунева Сергея 
Александровича № 66 от 02.09.2019г и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. №  69 - ФЗ «О 
пожарной безопасности»,___________________ _________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная_____________________________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 
области «Агротехнологический колледж» (ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»)
(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
п р е д п р и н и м ате л я)

Дата и время проведения проверки:

часа.
часа.

« 23» сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2
« 23» сентября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2
« 24» сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
« 24» сентября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
«25» сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 
« 25» сентября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2
« 26» сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2
« 26» сентября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2
« 21» сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2
« 30» сентября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

часа.
часа.
часа.
часа.
часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней /2 0  часов___________
(.рабочих дней/часов)

mailto:mchs-tyumen@mail.ru
mailto:ond-yalutor@72.mchs.gov.ru


..

В зда! > \  учебного корпуса, 
общежития № 2, 11 степени 
огнестойкости, не обеспечен 
предел огнестойкости несущих 
конструкций лестничных маршей 
не менее R60 (по факту допущено 
применение незащищенных 
м етал л и ч ес к и х ко нстру к ци й 
косоуров - R 15)

в иар\ ни ню ч 1 ст. 87 и та 21 
ФЗ № 123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 2.7 
СНиП 11-А.5-70

п. 43 Правил противопожарного 
режима в РФ утвержденные 
Постановлением Правительства 
РФ №  390 от 25.04.2012 года

ГАП О У ТО «Агротехиологыческгш  
колледж ») к ответственные 
д ол э/сн о cm ныв л н ц а

5. Световое табло «Выход» над 
выходом в коридоре второго этажа 
общежития №  1 не исправно

ГАП О У  ТО ((Агротехнологический  
колледж ») и ответственные  
долж ност ные лица

6. Не переработана (не внесены 
изменения) в декларацию 
пожарной безопасности на 
объекты защиты

ст.64 ФЗ от 22.07.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п.7. 8

ГАП О У ТО «Агротехнологический  
колледэю») и ответственные 
д олж н о cm н ы е л и ц а

г-' 
| СО

В номерах общежитий не 
вывешены планы эвакуации на 
случай пожара.

Не проведена проверка состояния 
огнезащитной обработки 
(пропитки) деревянных 
конструкций крыши здания.

п.89 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденные 
Постановлением Правнтел ьства 
Российской Федерации №> 390 от 
25.04.2012 г.

ГАП О У  ТО ((Агротехнологический  
ко 1 нгдж») и ответственные 
до. 1ж ност ные лица

п.21 Правил противопожарного 
режима в РФутв.

ГАП О У  ТО ((Агротехнологический  
колледэю») и ответственные 
долж ност ные лица

г .Я луторовск , у л .Б ах т и я р о в а ,  53 строение 1 (общ еж итие №1)

9. Настенные звуковые оповещатели, 
установлены на расстоянии менее 
150 мм от потолка до о по вещателя.

ст. 4, ст.84 ФЗ от 22.07.2008 № 
123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п.3.17 НПБ 104- 
03, п.4.4 СП 3.13130.2009

ГАП О У ТО ((Агротехнологический  
колледж ») и ответственные 
долж ностны е лица

10.

тгг

Не проведена проверка состояния 
огнезащитной обработки 
(пропитки) деревянных 
конструкций крыши здания.

п.21 Правил противопожарного 
режима в РФутв.

часть 7 статьи 83 ФЗ от 
22.07.2008 №  123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

ГАП О У  ТО ((Агротехнологический  
колледэю») и от ветственные 
долэюностные лица

Не обеспечено дублирование 
сигналов о возникновении пожара 
на пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации.

ГАП О У  ТО ((Агротехнологический  
колледэю») и ответственные 
долэюностные лица

12. Высота запасных эвакуационных 
выходов в свету из лестничных 
клеток наружу (1-й этаж) менее 1,9 
метра (по факту от 1.75 м до 1,8 м)

ст.87 ФЗ от 22.07.2008 Лг2 123 
«Технический регламент о 
требованиях п о ж ар ной 
безопасности», п. 4.2 СНиП 11- 
А.5-70, п.4.2.5 СП 1.13130.2009 -

J АП О У  ТО ((Агротехнологический  
колледэю») и ответственные 
до. i.ж ностные лица

13. Не обеспечено наличие на дверях 
помещений электрощитов ой и 
кладовых обозначение их 
категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"

п.20 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденные 
П оста новл е н и е м П равител ьства 
Российской Федерации № 390 от 
25.04.2012 г п.5.1.2 СП 
4.13130.2013

ГАП О У  ТО ((Агротехнологический  
ко 11едэю») и от ветственные 
до 1.жностные лица



25. Не обеспечено наличие на дверях 
помещений электрощитовой и 
кладовых обозначение их 
категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"

п.20 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденные 
Г1 оста но вл е н нем П рав ител ьства 
Российской Федерации № 390 от 
25.04.2012 г п.5.1.2 СП 
4.13130.2013

ГАП О У  ТО «Агрот ехнологический  
колледэю») и ответственные 
долж ност ные лица

26. Двери запасного эвакуационного 
выхода с 5-го этажа здания 
закрыты на навесной замок под 
ключ.

п. 3 5 Прав ил п роти во пожар н о го 
режима в РФ, утвержденные 
Постановлен ием П равител ьства 
Российской Федерации № 390 от 
25.04.2012 г

ГАП О У  ТО «Агротехнологический  
колледж ») н ответственные 
долж но с ипншиШ Ш ,

г.Ял] нгоровск, у л .Б ах т и я р о в а ,  58 (общ еж итие №3)

27. В номерах общежитий не 
вывешены планы эвакуации на 
случай пожара.

п.89 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденные 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации №  390 от 
25.04.2012 г.

ГАП О У  ТО «Агротехнологический  
колледж ») и ответственные 
долж ност ные лица

28. Не обеспечено дублирование 
сигналов о возникновении пожара 
на пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации.

часть 7 статьи 83 ФЗ от 
22.07.2008 № 123 «Технический 
регламент о требованиях 
п ожар н о й безо п ас н ост и »

ГАП О У  ТО «Агрот ехнологический  
колледэю») и ответственные 
долж ност ные лица

29. Не проведена проверка состояния 
огнезащитной обработки 
(пропитки) деревянных 
конструкций крыши здания.

п.21 Правил противопожарного 
режима в РФутв.

ГАП О У  ТО «Агротехнологический  
колледж ») и ответственные 
долж ност ные лица

\
L ...............

г.Ялуторовск, ул .Бахтиярова, 53/1 (учебны й корпус №1}

30. Не обеспечено дублирование 
сигналов о возникновении пожара 
на пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей 
этот с и гн ал о р га н изаци и.

часть 7 статьи 83 ФЗ от 
22.07.2008 № 123 «Технический 
регламент о требованиях 
п ожар н о й без о п а с н ости »

ГАП О У  ТО «Агротехнологический  
колледж ») и ответственные 
долж ност ные лица

Не обеспечено наличие на дверях 
помещений кладовых обозначение 
их категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"

п.20 Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденные 
П оста н о вл е н и е м П рав ител ьства 
Российской Федерации №  390 от 
25.04.2012 г

ГАП О У  ТО «Агрот ехнологический  
колледж ») и ответственные 
долж ност ные лица

32. Не обеспечен предел 
огнестойкости не менее 0,6 часа 
дверей помещения кладовой в 
буфете и склада канцелярских 
материалов на первом этаже 
здания.

ч. 1, 2, 3 ст.88, табл.23, табл.24 ФЗ 
от 22.07.2008 № 123 
«Тех н ич е с к и й р е гла м е нт о 
требованиях пожар но й 
безопасности», в нарушение 
п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.6.4 
СП 4.13130.2013

ГА ПО У ТО «А грот ехнологи. ческий  
колледж:») и ответственные 
долж ности ы е лица

33. Не установлены лестницы в 
местах перепада высот кровель 
м ежду ч астя м и здан ия 
спортивного зала.

ст. 90 ФЗ-123 от 22.07.2008г, п. 
7.10 СП 3.13130.2009, п. 2.1 1 
СНиП 2.01.02-85*

ГАП О У ТО «Агрот ехнологический  
колл едою») и ответственные 
д ол ж  н о cm н ые ли  ц а

34. Поэтажные коридоры 2, 3, 4 этажей 
имеющие длину более 60 метров не 
разделены противопожарными 
перегородками 2 типа.

п.4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 1.132. 
СНиП 2.08.02-89

ГАП О У  ТО «Агрот ехнологический  
колледж ») и ответственные 
д олж ностн ы е л ица



закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"

44. Помещения склада столовой не 
оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией.

ст.83 ФЗ от 22.07.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п.4, табл.З п.5.2 
НПБ 110-03, п.А.4, табл.А.3 п.5.2 
СП 5.13130.2009.

ГЛПОУ ТО «Агротехнологический  
колледж ») и ответственные 
долж ност ные лица

45. Высота запасных эвакуационных 
выходов в свету из лестничных 
клеток учебного корпуса наружу 
(1-й этаж) менее 1,9 метра (по 
факту от 1.56 м)

ст.87 ФЗ от 22.07.2008 № 123 
«Технический регламент о 
требован иях пожарной 
безопасности», п. 4.2 СНиП 11- 
А.5-70, п.4.2.5 СП 1.13 130.2009 -

ГА ПО У ТО «Агротехнологический  
колледж ») и ответственные 
долж ностные лица

46. Не организовано проведение 
эксплуатационных испытаний не 
реже 1 раза в 5 лет ограждений на 
крыше с составлением 
соответствую ще го п рото кол а 
испытаний.

п. 24 Правил противопожарного
режима в РФ
утв.

п.21 Правил противопожарного 
режима в РФутв.

ГАП О У  ТО «Агротехнологический  
колледж ») и ответственные 
долж ност ные лица

47. Не проведена проверка состояния 
огнезащитной обработки 
(пропитки) деревянных 
конструкций крыши здания.

ГАП О У ТО «Агротехнологический  
колледж ») и ответственные 
долж ност ные лица

г .Я луторовск ,  ул, Б а х т и я р о в а ,53 стр. 1
48. Не проведена проверка состояния 

огнезащитной обработки 
( п ро п ит к и) де ре в я н н ы х 
конструкций крыши здания.

п.21 Правил противопожарного 
режима в РФутв.

ГАП О У  ТО «Агротехнологический  
колледж ») и ответственные 
долж ностны е лица

49. Не определен порядок и сроки 
очистки воздуховодов от горючих 
отходов в помещении столовой с 
составлением соответствующего 
акта.

п.50. Правил противопожарного 
режима в РФ, утвержденные 
П оста н о в л е н и е м Прав ите л ьств а 
Российской Федерации № 390 от 
25.04.2012 г

ГАП О У  ТО «Агротехнологический  
колледж:») и ответственные 
долж'ностны е лица

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): - не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):____________ _

установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно 
технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:
- разработана и утверждена руководителем организации инструкция о мерах пожарной 
безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII 
Правил противопожарного режима в РФ;
- приказом директора от 14.01.20.19г № 15-А назначены ответственные должностные лица за 
пожарную безопасность на объекте заши ты;
- приказом установлен порядок и сроки прохождения инструктажей по пожарной безопасности;
- ответственные за пожарную безопасность должностные лица, имеют квалификационные 
удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума;
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых 
нарушений целостности изоляционных материалов;
- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта, которые представлены (автоматической установкой пожарной 
сигнализации, системой оповещения людей о пожаре);


